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	SKEDSMO KOMMUNE  

møtestedet på Romerike

Kultursektoren

Park- og idrett

5A, B,C,D



BRANNINSTRUKS

Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN
Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

· De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med:

· Hvordan brannvesenet varsles.
· Hvor brannslanger og brannslokkingsapparater er plassert.

· Rømningsveier og nødutganger.

· Ansatte/tilsynsvakter skal til enhver tid vite hvor brukere av hallen befinner seg.

· Rom som ikke er i bruk skal være avlåst.

NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN VARSLES AUTOMATISK VED BRANN I SKJETTENHALLEN.

VARSLING KAN OGSÅ SKJE VIA TELEFON            110  

Regler ved brann:
· Oppdages brann eller mistenkelig røyk før automatisk varsling har skjedd, skal brannvesenet varsles umiddelbart.
· Brannalarm skal kun avstilles av brannvesenet.
· De ansatte/tilsynsvaktene har ansvaret for at evakueringen av lokalet foregår rolig og så raskt som mulig.
· Brannen forsøkes slokket med brannslokkingsapparater eller husbrannslanger.

Ordensregler:
· Alle rømningsdører må med letthet, og uten nøkkel, kunne åpnes innenfra i den tiden lokalene er i bruk.

· Utganger, trapper, ganger m.m. må ikke belemres med gjenstander som kan hindre fri passasje.

· Brennbart avfall eller andre brennbare saker skal oppbevares i egne beholdere.

· Godkjente slokkeapparater skal etter brannvesenets anvisning være plassert på lett synlige og tilgjengelige steder. Apparatene må ikke belemres og skal til hver tid være klare til bruk.

· Ansvarshavende skal føre tilsyn med og være ansvarlig for at instruksens bestemmelser blir overholdt.

BRANNSJEFEN I NRBR
UNDERINSTRUKS 
TIL

TILSYNS​VAKTER
VED MELDING OM BRANN: 

Tilsynsvakten fungerer som anleggets brannleder i den tiden driftsleder ikke er til stede. Dvs. i lagenes treningstid på ettermiddag, kveld og ved trening/arrangement/kamper i helgene.  Lagledere/trenere er underlagt den til enhver tid fungerende brann-

leder.

Skjettenhallen er koblet direkte opp til brannvesenet og varsling skjer dermed automatisk.
For øvrig kan følgende alarmtelefoner benyttes:

BRANN MELDES PÅ TELEFON  
 110

POLITIETS ALARMTELEFON        112
AMBULANSE                                       113 
· Rømning av anlegget har 1. prioritet. Tilsynsvaktene har ansvar for, til enhver tid, å vite hvor i anlegget det befinner seg folk og for å varsle disse hvis det er brann. 

· Det er utar​beidet egne instrukser for lag​ledere og trenere, som inne​bærer at disse er pålagt rømnin​gs​ansvar og meldeplikt til ansvar​lig brannleder/brannvesen straks deres oppholdssted er tømt.

· Samlingsplass er P-plass foran hallen – v/tilsynsvaktkontoret – god avstand fra bygningskroppen.
· Dersom det er påkrevet at brannleder også må forlate bygningen umiddelbart, skal han/hun begi seg til P-plassen foran hallen – v/tilsynsvaktkontoret og sørge for å rydde vei for og ta i mot brannvesen og/​eller politi som informeres om situ​asjonen.

· Brannleder har ansvaret på stedet inntil utrykningspersonalet an​kommer og informa​sjon er gitt. Ansvarshavende for utryknings-enheten overtar deretter kommandoen, og brannleder bistår etter behov.
VED BRANNALARM

· Ved brannalarm undersøkes det hvor i bygget alarmen er utløst.

· Brannklokker skal fortsette å ringe inntil undersøkelse er foretatt.

HVIS BRANNALARMEN GÅR 

· Brannvesenet varsles automatisk.
· Brannklokker skal fortsatt ringe til brannvesenet er på plass.

· Sørg for evakuering umiddelbart

VED FEILMELDING:

· Alle meldinger/feil skal logges på eget rapportskjema det er kun Skedsmo kommune som skal ha kontakt med leverandøren av varslingsanlegget.

Skedsmo kommune

Park- og idrettavdelingen

2008

INSTRUKS


FOR

ANSVARLIGE LEDERE/TRENERE I 


SKJETTENHALLEN 
Trener/lagsansvarlig er underlagt den til enhver tid fungerende brannleder i Skjetten​hallen. På ettermiddags-/kveldstid og i helger vil dette være ansvarlig til​synsvakt.

Ved brannalarm er trener/lagsansvarlig rømnings​ansvarlig for sitt område/sin gruppe. (Henholdsvis selve hallen, garderober og styrketreningsrommet.)
Han/hun skal lede "sine" personer til P-plassen foran hallen, v/tilsynsvaktkontoret, - i god avstand til bygningskroppen for opptelling og rapportering til brannleder/brannvesen, om ev. savnede personer.

Sørg for å gjøre deg kjent med:

· Rømningsveier.
· Hvor brannslokkingsapparater og slanger er plas​sert.
Trener/lagsansvarlig har ansvar for å orientere alle "sine" medlemmer om hva som skal skje ved en alarmsituasjon.

Skedsmo kommune
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2008

INSTRUKS


FOR


ANSVARLIG I KAFETERIAEN

Den vaktansvarlige i kafeteriaen er underlagt den til enhver tid fungerende brannleder i Skjettenhallen.  På ettermiddags-/kveldstid og i helger vil dette være ansvarlig til​synsvakt.

Ved alarm er vaktansvarlig i kafeteriaen rømningsansvarlig for sitt område.

Vaktansvarlig skal lede "sine" personer til P-plassen foran hallen, v/tilsynsvaktkontoret, - i god avstand til bygningskroppen for opptelling og rapportering til brannleder/brannvesen, om ev. savnede personer.

Sørg for å gjøre deg kjent med:

· Rømningsveier

· Hvor brannslokkingsapparater og slanger er plas​sert.

Leietaker av kafeteriaen skal føre kontroll med brann​sikkerheten innenfor sitt område. 

Det er viktig å fokusere på holdningsskapende arbeid i forhold til brannsikkerhet.

Ansvarshavende i kafeteriaen har ansvar for å orientere alle sine
medhjelpere.
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